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OCENA SANITARNA WODY

Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, dziatajgc na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 195),
art.12 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2017r. poz. 2294) oraz biorac pod uwage wyniki badan laboratoryjnych probek wody pobranej do
badan laboratoryjnych w dniu 27.04.2021r. oraz w dniu 24.05.2021r., w ramach kontroli wewnetrznej
prowadzone] przez zarzadce z Wodociggu Augustow

stwierdza, ze:

woda w Wodociagu Augustéw jest warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi
w zakresie parametrow grupy B.

Uzasadnienie

W dniu 27.04.2021r. zarzgdca wodociggu Augustéw w ramach prowadzonej kontroli wewnetrznej
jakosci wody pobrat do badan laboratoryjnych 3 probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
w punktach zgodnosci z sieci w/w wodociggu. Badania zostaly przeprowadzone przez Laboratorium
SGS Polska ul. Cieszynska 522,43-200 Pszczyna i opisane w Sprawozdaniach z badan Nr
SB/40403/05/2021; Nr SB/40404/05/2021; Nr SB/40076/05/2021 z dnia 04.05.2021r.. Analiza wynikow
wykazata, ze 3 probki wody w zakresie zbadanych parametrow bakteriologicznych oraz 2 probki w
zakresie parametréw fizykochemicznych z grupy B, odpowiadajg wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Tylko w jednej probce wody opisanej w Sprawozdaniu z badan Nr
SB/40404/05/2021 z dnia 04.05.2021r. stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego -
zelazo. Zawarto$¢ zelaza wyniosta 209+ 21 pg/l winno byé < 200 ug/l. Zarzadca przeprowadzit dziatania
naprawcze | w dniu 24.05.2021r. pobrat probke wody w zakresie przekroczonego parametru. Badanie
ponownie wykazafo przekroczenie parametru - zelazo (227 + 23 ug/l), prowadzone sg dalsze dziatania
naprawcze polegajgce na piukaniu sieci wodociggowej. Po dziataniach naprawczych zostanie ponownie
pobrana probka wody do badan laboratoryjnych z zakresu parametru zelazo.

Zelazo - wystepuje w wodach powierzchniowych i gtebinowych w sposéb naturalny w ilosciach
zaleznych od budowy i skiadu mineralnego podioza. Szczegdlnie duze stezenie zelaza, a takze
manganu spotyka sie w wodach gtebinowych.

= zrodiem zelaza mogg by¢ scieki przemystowe, korozja rur i wody kopalniane.

* W wodzie wodociggowe] podwyzszone stezenie zelaza wystepuje w przypadku nieprawidiowo
prowadzonego uzdatniania, tzw. odzelaziania.

e Jezeli woda zawiera zwigkszone ilosci zelaza, w sieci wodociggowe] mogg rozwijaé sie
nitkowate bakterie zelaziste.

e Zwigkszona barwa i metnosci nadaje wodzie przykry smak i zapach, a sie¢ wodociggowa traci
stopniowo sprawnos¢ z powodu jej zatykania sie masami zywych i obumierajgcych bakterii.

e Podwyzszone stezenie zelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spozycia stanowi
najwigkszy problem w przypadku matych wodociggéw z uwagi na trudnosci technologiczne i
finansowe w przeprowadzeniu dziatan naprawczych.




e Przekroczenia wartosci zelaza i manganu moga prowadzic do niepozadanych zmian
wiasciwosci organoleptycznych wody, kitéra z uwagi na wzrost barwy i metnosci oraz metaliczny
posmak moze budzic uzasadnione zastrzezenia konsumentow.

e Zelazo oraz mangan sa parametrami wskaznikowymi czyli nie sg parametrami o istotnym
znaczeniu dla zdrowia.

Z uwagi na powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmny w Augustowie wydat warunkowsg
ocene o przydatnosci wody do spozycia przez ludzi w Wodociggu Augustow.

Informacja o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinna by¢ dostgpna
konsumentom.
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