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HK.045.4.2021 Augustow, dnia 31.03.2021r.

OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY
NA TERENIE MIASTA AUGUSTOW ZA 2020 ROK

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. 22020 1. poz. 195)

* art. 12 ust. 1 wustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zhiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2 2020 1. poz. 2028 ze zm.)
*  § 23 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia = dniq 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
Pprzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294)
dokonal oceny obszarowej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz szacowania
ryzyka zdrowotnego na terenie miasta Augustow za 2020 rok.

1. Wykaz producentéw:

W 2020r. mieszkaricom miasta Augustow wode przeznaczong do spozycia dostarczal wodociag
zbiorowego zaopatrzenia w wode zarzgdzany przez Wodociagi i Kanalizacje Miejskie Sp. z 0. 0.
w Augustowie. Lacznie wodociag zaopatrywat 29374 osoby.
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2. Jakos¢ wody:

W 2020r. przeprowadzono 2 kontrole urzedowe jako$ci wody przeznaczanej do spozycia.
Do badan laboratoryjnych pobrano:
¥ w ramach kontroli wewnetrznej: 22 prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
w tym:
* 19 w zakresie parametrow grupy A,
® 3 w zakresie parametréw grupy B,
v" w ramach kontroli urzedowej: 2 prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

w zakresie parametrow grupy B,
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydat 6 pozytywnych ocen jakosci wody
do spozycia przez ludzi.
3. Przekroczenia dopuszczalnych wartodci parametrow jakosci wody, dzialania
naprawcze, prowadzone postepowania administracyjne — w 2020 r.

WODOCIAG AUGUSTOW — metnoéé (4,12+1,24NTU. winno by¢ <I NTU)

W 2020r. stwierdzono przekroczenie w/w parametru w probee wody pobranej z w/w wodociagu
w ramach kontroli wewngtrznej zarzadey. Zarzadca prowadzil dzialania naprawcze zmierzajace do
poprawy jakosci wody, poprzez ptukanie sieci na odcinku i ponownie pobral prébke wody do badan
w zakresie w/W parametru. Badania w/w probki, nie wykazaty przekroczenia parametru metnogé.
Z uwagi na ogloszony w Polsce stan epidemii w zwiazku z zakazeniami koronawirusem
SARS-CoV-2, odstapiono od poboru prébki wody do badan w ramach biezgcego nadzoru sanitarnego.
Z uwagi na brak bezposredniego znaczenia dla konsumentéw (parametr wskaznikowy) i
incydentalny charakter przekroczenia, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie
wydat pozytywna oceng o przydatnosci wody do spozycia przez ludzi z Wodociggu Augustow.
Zobowigzat jednak zarzadce do prowadzenia wzmozonego monitoringu jakosci wody w zakresie w/w
parametru.
Metnosé

Metno$¢ to parametr wskaznikowy wyrazany w jednostkach: [pg/l]. Okresla zawarto$é tego
pierwiastka w badanej wodzie. Dopuszczalna wartosé tego parametru w wodzie do spozycia wynosi
200 pg/l zgodnie z zalgcznikiem nr 1 czesé C tab. 2 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia =z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.
2294). Metno$¢ wody wywotana jest obecnoscig drobnych czasteczek statych, ktore mogg sie
znajdowaé w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia czastek
osadéw pochodzacych z sieci wodociagowej. W przypadku niektérych ujeé podziemnych metniosé
moze wynika¢ z przenikania do niej czastek gliny lub kredy w niewielkim stopniu ulegajacych
sedymentacji ze zi6z gliny oraz wytracania sie nierozpuszczalnego wodorotlenku zelaza(Ill) i innych
tlenkéw w przypadku, gdy pompowana woda nie jest natleniona.

Woda o wysokiej metnosci nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi, jednak zapewnia ochrone
mikroorganizmom przed dziataniem dezynfekcyjnym i moze pobudzaé wzrost bakterii. Zaleca sig,
wige aby metno$¢ wody byla utrzymywana na mozliwie najnizszym poziomie ze wzgledu na jej
znaczenie dla jakosci wody pod wzgledem mikrobiologicznym.

4. Zgloszone reakeje niepozadane zwiazane ze spozyciem wody na danym obszarze:

W 2020r. osoby korzystajace z wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej
z wodociggu zlokalizowanego na terenie miasta Augustéw nie zglaszaly reakcji niepozadanych
zwigzanych ze spozyciem wody.

3. Szacowanie ryzyka zdrowotnego:

W 2020r. na terenie miasta Augustéw woda do spozycia przez ludzi nie byla kwestionowana
w czterech punktach poboru probek wody. Natomiast w jednym punkcie stwierdzano przekroczenia
parametrow fizykochemicznych. Przekroczenia te nie stanowily jednak bezposrednicgo zagrozenia dla
odbiorcow ze wzgledu na niewielki wplyw na zdrowie ludzi.

Zarzadca wodociggéw wspdipracowal z organami Inspekeji Sanitarnej, uzgadniajac i realizujac
harmonogram pobierania prébek wody w ramach kontroli wewngtrznej. Przekazywal sprawozdania z
badan laboratoryjnych Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Augustowie oraz
prowadzit dziatania naprawcze z chwila uzyskania informacji o stwierdzonych przekroczeniach

parametrow w tych badaniach.
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Konsumenci byli informowani o Jjakosci wody poprzez umieszczenie informacji na stronie

internetowej whasciciela wodociggdw oraz przez konserwatorow obstugujacych poszczegdlne
wodociagi.

dkk

Powyzsza oceng obszarowa o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie
miasta Augustow, nalezy przekaza¢ ludno$ci korzystajacej z wody z w/w wodociagu.
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